


ПЛАН работ текущему содержанию и к подготовке жилых домов №№ 86, 88, 90 по ул. Линейная, 
к работе в отопительный период  2013/2014 гг.

	Работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

	№
п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	План
	Факт

	Работы по подготовке жилых домов №№ 86, 88, 90 по ул. Линейная, к работе в отопительный период

	1 .Промывка, гидравлические испытания и опрессовка систем центрального отопления и горячего водоснабжения, жилых и нежилых помещений домов №№ 86, 88, 90 по ул. Линейная

	
	Промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения жилых и не жилых помещений

	
	Система центрального отопления жилого помещения  (август)
	шт.
	13
	13

	
	Система центрального отопления не жилые помещения (август)
	шт.
	3
	3

	
	Теплообменник в ИТП (водо-водяной подогреватель) (июль)
	шт.
	6
	6

	
	Гидравлические испытания и опрессовка систем центрального отопления жилых и не жилых помещений

	
	Система центрального отопления жилого помещения (август)
	шт.
	13
	13

	
	Система центрального отопления не жилого помещения (август)
	шт.
	3
	3

	2. Выполнение теплового контура по подвалам (Запенивание, заделка раствором отверстий, швов) домов №№ 86, 88, 90 по ул. Линейная

	
	Запенивание, заделка раствором:      (август-сентябрь)
- отверстий;
- швов дома № 86
	
шт.
пог. м
	
15
38
	
15

	
	Запенивание, заделка раствором:      (август-сентябрь)      
- отверстий;
- швов дома № 88
	
шт.
пог. м
	
5
 18
	
5

	
	Запенивание, заделка раствором:      (август-сентябрь)
- отверстий;
- швов дома № 90
	
шт.
пог. м
	
6
28
	
6

	3. Ремонт систем отопления (СО), горячего водоснабжения (ГВС) и холодного водоснабжения (ХВС) дома № 86 по улице Линейная

	
	Ремонт общедомового оборудования СО

	
	В ИТП № 1:                    (июнь)
- Замена кранов Ø 15 на манометрах с пробковых на шаровые
- Установка недостающих:
- Манометров;
- Термометров
	
шт.

шт.

	
6

18
2
	
6

18
2

	
	В ИТП № 2:                    (июнь)
- изготовить и установить решетку на сливную яму
- Замена кранов Ø 15 на манометрах с пробковых на шаровые Установка недостающих:
- Манометров;
- Термометров
	
шт.

шт.
шт.
	
8

22
2

	
8

22
2


	
	Замена шаровых вентилей Ø 20 на стояках подающего трубопровода СО на краны шаровые цельносварные LD КШЦ  (июнь)                  
	
шт.
	
70
	
70

	
	
Замена шаровых вентилей Ø 20 на стояках обратного трубопровода СО на вентили R254D фирмы «Джакомини» (июнь)
	
шт.
	
70
	
70

	
	Замена шаровых вентилей Ø 15 на стояках подающего и обратного трубопроводов СО на вентили фирмы «Джакомини» (июнь)
	
шт.
	
140
	
140

	
	Замена шаровых вентилей Ø 20 для промывки СО на вентили R254D фирмы «Джакомини»                                    (июнь)
	
шт.
	
32
	
32

	
	Замена шаровых вентилей Ø 25  на стояках ГВС на вентили R254D фирмы «Джакомини»                                   (июнь)
	
шт.
	
12
	
12

	
	Замена шаровых вентилей Ø 25 на стояках ХВС на вентили R254D фирмы «Джакомини»                                   (июнь)
	
шт.
	
12
	
12

	
	Замена шаровых вентилей Ø 15 для сброса воды на стояках ГВС и ХВС на вентили R254D фирмы «Джакомини»  (июнь)
	
шт.
	
32
	
32

	4. Ремонт систем отопления (СО), горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС) и стояков полотенцесушителя (П/С) дома № 88 по улице Линейная

	
	Ремонт общедомового оборудования СО

	
	В ИТП № 1:                             (июнь)
- Замена кранов Ø 15 на манометрах с пробковых на шаровые
- Установка недостающих:
- Манометров;
- Термометров
	
шт.

шт.
шт.
	
6

14
1
	
6

14
1

	
	В ИТП 2:                               (июнь)
- Замена кранов Ø 15 на манометрах с пробковых на шаровые
- Установка недостающих:
- Манометров;
- Термометров
	
шт.

шт.
шт.
	
4

13
1
	
4

13
1

	5. Ремонт систем отопления (СО), горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС) дома № 90 по улице Линейная

	
	Ремонт общедомового оборудования (СО) дома

	
	В ИТП № 1:                             (июнь)
- Замена кранов Ø 15 на манометрах с пробковых на шаровые
- Установка недостающих:
- Манометров;
- Термометров
	
шт.

шт.
шт.
	
7

7
1
	
7

7
1

	
	В ИТП № 2:                             (июнь)
- Замена кранов Ø 15 на манометрах с пробковых на шаровые
- Установка недостающих:
- Манометров;
- Термометров
	
шт.

шт.
шт.
	
5

9
1
	
5

9
1

	
	Замена шаровых вентилей Ø 20 стояков подающего трубопровода на краны шаровые цельносварные LD КШЦ        (июнь)                     
	
шт.
	
70
	
70

	
	Замена шаровых вентилей Ø 20 стояков обратного трубопровода на краны шаровые цельносварные LD КШЦ             (июнь)
	
шт.
	
70
	
70

	
	Замена шаровых вентилей Ø 15 на стояках подающего и обратного трубопроводов на вентили фирмы «Джакомини» (июнь)
	
шт.
	
140
	
140

	
	Замена шаровых вентилей Ø 20 для промывки СО на вентили R254D фирмы «Джакомини»                                         (июнь)
	
шт.
	
8
	
8

	
	Замена шаровых вентилей Ø 25 на стояках ГВС на краны шаровые цельносварные LD КШЦ                                        (июнь)
	
шт.
	
2
	
2

	
	Замена шаровых вентилей Ø 25 на стояках ХВС на вентили R254D фирмы «Джакомини»                                       (июнь)  
	
шт.
	
1
	
1

	
	Замена шаровых вентилей Ø 15 сброса воды на стояках ГВС и ХВС на вентили R254D фирмы «Джакомини»
	
шт.
	
15
	
15

	6. Ремонт общедомового электрооборудования жилых домов №№ 86, 88, 90 по ул. Линейная

	
	Герметизация (негорючей монтажной пеной) вводов кабелей в помещения ВРУ ж/д № 86, № 88 и № 90  (сентябрь)
	
ввод
	
21
	
21

	
	Восполнение средств защиты для ВРУ и лифтов ж/д № 86, № 88 и № 90 по ул. Линейная:
- Знаки безопасности 
- Инструмент и оборудование
- Индивидуальные средства защиты
	

шт.
шт.
шт.
	

175
14
19
	

175
14
19

	
	Зарядка огнетушителей 
	шт.
	15
	15

	
	Поверка и испытание измерительных приборов и средств защиты:
- поверка манометров
- поверка средств индивидуальной защиты
	

шт.
шт.
	

136
42
	

136
42

	Работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома

	№
п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	План
	Факт

	7. Прочие

	
	Восстановление недостающей и испорченной теплоизоляции труб СО, ГВС и ХВС в подъездах ж/д № 86, № 88 и № 90 по ул. Линейная                                                      (июнь)
	
п/м
	
12
	
12

	
	Установка ящиков для хранения песчано-гравийной подсыпки
	шт.
	3
	3

	
	Установка, замена, ремонт дополнительных входных дверей и дверей вспомогательных помещений;
Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;                                           
                                                           (сентябрь-октябрь)
	
шт.
шт.
	
13
13
	
13

	
	Консервация поливочных систем;  
	шт.
	10
	10

	
	Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы ж/д № 86, № 88 и № 90 по ул. Линейная;
	
шт.
	
13
	
13

	
	Переварка конвекторов в мусорокамерах ж/д № 86, № 88 и № 90 по ул. Линейная                             (сентябрь-октябрь)
	
шт.
	
13
	
13

	
	Пусконаладочные работы ПНС (подкачивающих насосных станций)                                               (сентябрь-октябрь)
	
шт.
	
3
	
1

	
	Установка деревянных дверей в пожарных аварийных выходах подвалов с тыла домов под металлическими люками  (апрель)
	
шт.
	
7
	
7

	
	Ревизия оконных стеклопакетов на лестничных маршах в подъездах жилых домов № 86,88,90           (август-сентябрь)
	
шт.
	
234
	

	
	Приобретение пескосолевой смеси 
	кг.
	500
	500

	
	Замена пластиковых пластин на металлические Ø 100 в окружности под фланец на ливневый трубопровод ж/д № 86, № 88 и № 90 по ул. Линейная
	

шт.
	

16
	

16

	
	Установить решетки на слив ливневой канализации ж/д № 86, № 88 и № 90 по ул. Линейная
	
шт.
	
8
	
8

	
	Утепление дверных створок дверей:     (сентябрь-октябрь)
- подвальных
- мусорных камер
	
шт.
шт.
	
13
13
	
13
13

	
	Ремонт:
- откосов дверных проемов в тамбурах подъездов.
	
Под-д
	
13
	
13

	
	Выполнение уплотнений тамбурных дверей подъездов ж/д № 86, № 88 и № 90 по ул. Линейная                (сентябрь-октябрь)
	
шт.
	
26
	
26

	
	Закрытие подвальных продухов.        (август-сентябрь)
	шт.
	40
	40




Главный инженер                                                                                                                   Л.П. Сурихин
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